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ARBSTRAK

PERHITUNGAN TEGANGAN KERJA GENERATOR
TERHADAP BEBAN YANG DIGUNAKAN PADA
PLTMH DI SUNGKAL

OLEH:

e 083011

Program Studi Teknik Listrik
Jurusan Teknik Elekiro

Pembangkit listrik tenaga mikra hidre (PLTMH) merupakan swaty pembangkit
dengan skala kecil, dimana pembangkit ini hanya mengpunakan sumber air kecil
sebagal temaga penggerak, iminva disini air adalah fakeor terpenting  demi
terwujudnyy sistem pembangkic mikre hideo. Pasoksn daya PLTMb dengan
frekuensi yang berubah-ubah akan mengakibatkan Xerusekan pada turbin dan
gencrdlor serta peralatan vang memanfaatkan listrik PLTMb terschut, Pada
PLTMH di sungkai ini memakai beban dinamis, beban statis dan heban
kembinasi. Berdasarkan perencangsan PLTME ini dengan kapusitas 10 kW cukup
terpenubii karena daya per rumabs 430 wall dan jurslab kk 20 romah.

Key Waord : PLTMHL Turbin, Generator,



BARIT

PENDAHULUAN

1.1 Latar Helakang

Seirng  dengan  kemajuan dan perkembangan  zaman maka  dengan
sendirmya ilmu dan tegnologi ikut berkembang dengan pesat dan kebutuhan akan
tenaga liswik sangat meningkat. Energi listrik merupakan salah satu penunjang
kehidupan manusia vang sangat penting peranannya, baik digunakan untuk
mstalasi penerangan mavpun untuk instalasi tenaga, hal ind terbukti dengan alat-
alat elekironika dan alat romah tangga lainnya. dimana bampir semuanya
mengunakan sumber energl listrik.

Semakin banyaknya  kebutuhan manosia  akan cnergi listeik  maka
diperlukan suatu ussha untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat sumber-
sumber energl listrik vang baru, dimana salah satunyva denpan membuat PLTA
mini (Mikeo Flidro),

Rancang bangun pembangkit listrik menggunakan sistem mikrobidro iy
sendirt adalah sust perubahan energi vaitu dari energi air dengun ketinggian dan
Jdebil tertentu menjadi energi listrik, dengan mengeunakan  turhin air dan
CCNETAaldr,

Perdesaan  umumnya  merupakan  daerah  wvang  lebih  tertinggal
Abandingkan perkotazn dan memiliki banyak keterbatasan prasarana pendukung
seperti jalan, lasilitas kesehatan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Keterpencilan
lckasi menyebabkan penyediaan prasarana-prasarana tersebut memerlukan biaya

vang sangat tinggi. Hal ini mendorong munculnyva pendekatan yang bersifat



desentralistik yaitu  mengandalkan kemampuan sumber daya alam maupun

sumber daya manusia setempat untuk menghemat biava penyediann,

Dalam usiha meningkatkan mutu kebidupan dan perturmbuhan ekonomi
pedesaan. energl listrik memiliki peranan yang sangal penting. Ketersediaan
energi lisirk di pedesaan sebagai salah satu bentuk energi vany siap pakai, selain
untuk penerangan tentu saja akan mendorong peningkatan sarma pendidikan,
keschatan, rumah ibadah dan keamanan lingkungan serta dapat meningkatkan
penvediaan [apangan kerja haru,

Dacrah pedesaan terpencil yang sebagian besar belum lerjangkan jaringan
listrik masional (PLN)  merupakan suatu masalah bagi pembangunan dan
pengembangan  masyarakat pedesaan. Kebutuban energi masvarakat pedesaan
terpencil untuk memasak dan penerangan  umumnyva berasal dar energi yang
tiduk dapat diperbaharui (seperti minyak). Sedangkan peralatan elektranik Seperti
radio, televisi dipenuhi dengan menggunakan baterai atau aki vang dalam jangka
waktu tertentu harus diisi ulang (recharge).

Permasalahannya saat ini. kemampuan sumber enerpi fosil (hatu bara.
minyak bakar, gas, dan lain-lain}, untuk mendukong usaha pembangkit tenaygs
Hstrik baru memiliki kelerbatasan. Berbapai usaha pemanfastan sumber energi
nen-fosil terus dikembangkan, khususnva vang memanfaatkan sumber energi
primer lokal. Salah saw sumber dava energi terbarukan vang berpotensi untuk
dikembangkan sebagai pembangkit tenaga listrik adalah tenaga air skala kecil

yang lebih dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hideo (PLTMH).
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BAB YV
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Setelah membuat tugas akhir dengan judul Perlritungan Tegangan Kerfa
Generator terhadap Beban yang disunakan Pada PLTME Sunghai  maka
penulis dapat mengambil kesimpulan sebapai berikur:

| Beban pada PLTMH disungkai dibugi atas tiga

2. beban dinamis Adalah beban listrik vang bergerak.
Seperti: motor listrik dan lain-lain

b. beban statis Adalah beban listrik yang tidak bergerak
Seperti: lampu, dispenser dan lain-lain

c. beban kombinasi
Merupakan gabungan dari beban dinamis dan beban statis, Semakin
besar beban vang digunakan, maka akan sangat berpengareh terhadap
lepangan generator. Dan apabila sampai terjadi kelehihan beban maka
dapat mengakibalkan kumparan generator terbakar

2. Potensi dava listrik vang dihasilkan oleh PLTMH sungkal dapat dicari

dengan rumus sebagai berikut:

P =9.8.40
=08.8, 0175
= 13,72 kW
Generator yang direkomendasikan untuk daya 4 - 60 kW adatah generator
sinkron. Oleh karena i, karena potensi dayva listrik PLTMI Sungkai

adalah 13.72 KW maka generator vang digunakan adalah eenerator sinkron
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